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Slu2ba Za ZdraVStVenu ek()109り じ

Franje Krettme l′ 31000 0sljek

tel.031 225 787 1 fax.031225788

e-mail : zz-ekologija@zzjzosijek.hr

www.zzjzosijek. hr

IBAN:HR6023900011101055394

MB:3018792101B:46854859465

Brol iⅣje“a

Naruこ itelj:

Dokument:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:

Datum dostave:

Podetak analize'

ZavrSetak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:

Dokument naruditelja:

Razlog zahtjevanja:

Uzorkovao,

Tip dostave:

Plan uzorkovanja:

ANALI丁 |⊂ KO IZV」 ES⊂E

0101286/23

E)akovaё ki vodovod d.o.o.

31400 Dakovo,B.Jelaё 10a 65

UGOVOR KLASA:303-01/23-01/01,URBROJ:2121‐ 30-01¨ 01-01/23-04

VOda Za:judSku pOtrOこ niu¨ VOdOVOdiⅢ nakOn prerade i deZinfekCije

VOda Za liudSku pOtrOも niu¨ VOdOVOdi― nakOn prerade i deZinfekCile

4.4.2023.11:00

44.2023.13:00

4.4.2023.

11.04.2023.08:20:16

Care DVD― もank,Sp‖ tska u‖ ca 21,Dakovo

A analiza

Narud2benica brol:25/03/2023

Prema ZahtjeVu naruё itelia

Zvonimir Bubalo

Uzorkovano prema tHRN iSC)5667-5:2011:キ HRN EN:SC)19458:2008

0BR 096 REV 3 zapis bro」 :92/2023

υ`10ditelliCa

Snie2a

C)sijek,12.4.2023

SluZbe za zdravstvenu ekologiju
na Benkoti6, dipl.ing.preh.teh

ヽゝf― 時こ山 ヽ:

IZJAVA O SUKLADNOSTI:
Dobiveni rezultati analize uzorka vode za ljudsku potro5nju SUKLADNI SU MDK vrijednostima iz Priloga l. Pravilnika o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro5nju te nadinu vodenja
registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125117 i 39/20). Obzirom na izvr5enu analizu,
uzorak vode za ljudsku potroSnju ispunjava parametre sukladnosti prema dl. 6. stavku 2. Zakona o vodi za ljudsku potro5nju
(NN br. 30t23).

Mierna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivaniu ociene sukladnostitemeliem oこ itovania Ministars"a zdravs"a

(KLASA:023¨03/19-01/505:URBROJ:534¨07-2/1… 20-2)od 24.sileё tta 2020.

Voditeljica Odjelaza zdravstvenu ispravnost ikvalitetu voda i

Danilela

しく_

ing. biotechn

Dostaviti:
1. Dakovadkivodovod d.o.o., Hrvatska, 31400
2. Arhiva

OBR 090 RE∨ 7                                             Analitiё ko izvjeも6e broj:0101286ノ 23   Strana 1/2
Napomena:

1)Re2ultatiiSpitiVania OdnOSe Se iSkljuё ivO na lSpitani uZOrak i ne SIγliju Se urΥ ln02aVatl nitl kOriStitl u reklamne SVrhe beZ OdObrenia iZVrも ltel,a

2)Analltiё ko izv」 eSCe rezultatie elektroniё ke obrade podataka te le punovaieci bez芝 lga l pOtpisa.

3)ヒJ sluё alu dostavllenog uzorka laboratorij se odriё e odgovOrnOsti za uzorkovanie i bllo koju tvrdnju kOju naruё iteli navodi u svezi s uzorkom

4)★Akreditlrana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017

5)★
★
(3raniё na vrijednost specinkacile navedene u izjavi o sukladnosti,definirana zakonskim prOpisirna,tumaё eniirna nadlettnih tijela ili prenna zaht」 eVu naruёitella

6).*.Mjerna izraZena kao mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom k=2, uzftzinu od 95ツa

za za prenla

URBROJ:534‐ 03‐ 3‐2/6-22-10 od 13 ruina 2022.

OViaStenilabOratOrij Za uZlrlanje uZOraka iiSpitivanja voda prema RjeSeniu Minlstarstva gospodarstva l odr2ivog razv。 」a,KLASA:UP/1-325-01/22-01/02:
UR3ROJ:517‐ 09‐ 1-2-1‐ 22-30d19 srpnia 2022
0VlaStenilabOratOrij Za iSpitiVanie hrane i hrane za乏 lvotinje prema RjeSeniu Ministarstva polioprivrede,KLASA:UP/1-322-01/22-01/31,URBROJ:525-09/548‐ 22-3 od
26.listopada 2022.
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測ASTAVNIZAVOD ZA」 AVN()ZDRAVSTVO OSJECKO― BARAN」 SKE ZUPANI」 こ

SIし12ba Za ZdraVStVenU ekOl。 9り し!

REZULTAT::SP:T:VANJA

Kraj anal itiikog izvje(ia

OBR 090 RE∨ 7

Napornena:

Analitiё ko izvjeも6e broi:01

1)Rezultatiispitivania odnose se iskljuё ivo na ispitani uzorak i ne snlliu se unヽ no2avati nlti koristiti u reklamne svrhe bez odobren,a izvrSitella

2)Analitiёko lzvieSCe rezultatie elektroniё ke obrade podataka te le punova2e6i bez 2iga i potpisa

3)U sluё a」 u dostavijenog uzorka laboratorii se odriё e odgovornosti za uzorkovanie i bilo koju tvrdniu koju naruё iteli navodi u svezi s uzorkorn

4)★Akreditirana metoda prema HRN EN ISC)/IEC17025:2017

5) ".Granidna vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumaaenjima nadleznih tijela ili prema zahtjevu naruditelja
nesigurnost izrazena kao prosirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uzruzinu od 95%.

「 ranie Krettme l′ 31000 0sllek

tel.031225ア871f`x.031225788

e-mail : zz-ekolo{ija@zzjzo$ijek.hr

v,iww,??jz0sijek"hr

13ハ、N:1lR6()23()00011101055394

MB:34i)1:3ア 921018146854859465

Mjerna jedinica ★★MDK Rezultat SukladnostNaziv analize Metoda

SM 2120 C(2023.) mg/PtCo skale ≦20 く2,4 DaBaa

十日RN ENiSC)7027‐ 1:2016 NTU ≦ 4 0,58 DaMutno6a

Miris HRN EN 1622:2008 bez bez Da

Okus HRN EN 1622:2008 bez bez Da

pH iediniCa 6,5-9,5 7,1 DaKoncentracija vodikovih lona 十HRN EN IS0 10523:2012

pri22,5'C

Da★HRN EN 27888:2008 μS/cm pri 20° C ≦2500 465Vodljivost

≦5,0 1,64 DaUtro6ak KMn04 HRN EN ISC)8467:2001 Oz mg/l

Metoda Mjerna jedinica 十★MDK Rezultat Su klad nostNaziv analize

Broj kolonija 22"C ☆HRN EN ISC)6222:2000 n/1 ml ≦100 く1 Da

く1 DaBroj kolonija 36oC
★HRN EN ISC)6222:2000 n/1 ml ≦100

★HRN EN:S09308‐ 1:20141HRN EN iSO
9308‐ 1:2014/′へ1:2017

n/1 00rni く1 DaEscherichia coli

Ukupni koliformi
力HRN EN IS0 9308‐ 1:2014iHRN EN iSO
9308‐ 4:2014ノAl:2017

nノ 1 00rnl く1 Da

く1 DaEnterokoki
☆HRN ENISC)7899‐ 2:2000 n/100 ml

n/100 mi
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★HRN EN IS0 16266:2008

Rezultat SukladnostMetoda Mjerna jedinica ★★MDKNaziv analize

As pg/l ≦10 0,11 DaArsen ★HRN EN iS0 17294‐ 2:2016

Mn μg/1 ≦50,0 1,07 DaMangan 十HRN EN:S017294‐ 2:2016

Fe μg/1 ≦200,0

Mjerna jedinica ★十MDK

く3,38

Rezultat

鍮 鍮
Sukladnost

Da

颯 眩
Naziv analize

ZelieZ。
★HRN EN:S017294‐ 2:2016

Metoda

青HRN EN iS0 14911:2001 NHa. mg/l ≦0,50 く0,0050 DaAmonij

Nitrati
☆HRN EN iS0 10304‐ 1:2009 NOr mg/1 ≦50 21 Da

DaKloridi
★HRN EN IS0 10304‐ 1:2009 ≦250,0 11,5

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica ‥MDK Rezultat

鰺釉銀
Sukladnost

SⅣ 2550 B(2023.) °C ≦25 14,0 DaTemperatura vode

Slobodni klor
★HRN EN iS0 7393‐ 2:2018 C12 mg/1 ≦0,5 0,11 Da

Laboratorij12● lfi=ika:no‐kemijska iSpitivania voda

LabOFltOrij za mikrobiO10giju‐ vOda

0

Laboratorij za atomsku spektroskopiju i spektrometriju masa

Laboratorij za krOmatografiju

C:― mg/1

Laboratolrij‐ za radl na terenu

１
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